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Comune di Val Mara
Confederazione Svizzera
Repubblica e Cantone Ticino www.valmara.ch

MM No. 33-25
CONCERNENTE LA RICHIESTA DI UN CREDITO DI CHF 950'000 PER LA SOSTITUZIONE
DELLA CONDOTTA DELL’ACQUA POTABILE (AP) LUNGO LA TRATTA MELANO-CAPOLAGO

All'onorevole
Consiglio Comunale

Val Mara

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la richiesta di un credito di
fr. 950'000.-- necessario per la sostituzione della condotta dell'acqua potabile (AP) lungo la
tratta da Melano a Capolago, da localita Filagni/Suvaieta (incrocio per Rovio) a localita
Fornace (distributore Agip).

Premessa L
Il Piano Generale dell’Acquedotto (PGA) del quartiere di Melano prevede la sostituzione e
il potenziamento della tubazione AP presente lungo la Via Cantonale. Il documento
sviluppato nel 2017 indica, per la tratta in oggetto (14-73 e 4-9), una tempistica realizzativa
compresa fra il 2025 e 2030. Negli scorsi anni, in concomitanza con i lavori di costruzione
della pista ciclabile, & stata posata la nuova tubazione tra Maroggia e l'incrocio per Rovio.
Si presenta ora l'opportunita di completare la tratta fino alla localita di Capolago,
sostituendo 1a condotta lungo una tratta di 1'200 metri, in concomitanza di importanti
lavori da parte delle Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA, che intendono potenziare un
cavidotto tra l'incrocio per Rovio e il quartiere di Capolago. Si segnala che AIL ha da pochi
giorni iniziato i lavori di propria competenza in zona Capolago-Calchera.

Questa tratta, oltre che nel PGA, & indicata anche nel PCAI-BCE quale collegamento
d’emergenza con Capolago. In questo senso, I'opera gode del sussidiamento cantonale.
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Oltre al coordinamento delle opere con AIL, parte preponderante dell'intervento e motivo
principale che ha portato il Municipio ad allestire in anticipo sulle tempistiche definite dal
PGA il messaggio per la realizzazione di questo investimento, si segnalano le seguenti
possibili sinergie con il cantone:

- in prossimita del riale Molino andra valutata, anche con le FFS, la sistemazione idraulica
in corrispondenza del ponte esistente sulla strada cantonale (zona Fornace, sotto il
ponte dell'autostrada, riale che affianca via Panico che passa sotto l'autostrada, sotto la
strada cantonale ma sopra i binari della ferrovia).

- in prossimita del mappale 163 di Melano & in fase di verifica da parte del Cantone lo
smaltimento delle acque chiare a causa di problematiche di rigurgiti all'interno del
piazzale privato.

- per quanto riguarda la pavimentazione (esistente e futura), sono in corso discussioni

per chiarire e coordinare gli interventi di ripristino.

Situazione esistente

La tubazione comunale che si intende sostituire & in ghisa ed & vecchia di piu di 60 anni.
Ha un diametro pari a 80mm nella tratta proveniente da Capolago e 100mm nella tratta
da Lenaccio allincrocio per Rovio. La stessa e posata fuori dal campo stradale sulla corsia
in direzione di Maroggia ma lungo il suo percorso incrocia 6 volte la carreggiata e incontra
il passaggio di 3 riali (Molino, Chiesa e Viganale).

Sempre in corrispondenza della tratta in oggetto sono presenti le infrastrutture di AIL,
Swisscom, UPC-Sunrise, il collettore del Consorzio depurazione e le condotte comunali
delle acque chiare e scure. ¢

La pavimentazione si presenta di 2 tipologie. La prima e costituita da lastre di calcestruzzo
(in direzione di Capolago), mentre la seconda € in miscela bituminosa con strato d’'usura
fonoassorbente (in direzione di Maroggia). Si segnala che fra i giunti delle lastre in
calcestruzzo € presente materiale contenente amianto.
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w Progetto di intervento

Il progetto prevede la sostituzione di una tubazione AP per un tratto di ca. 1'230m
compreso tra il mappale 553 RFD Val Mara-Melano (in localita Fornace) e il mappale 145
RFD Val Mara-Melano (in localita Filagni/Suvaieta). Si intende posare una tubazione in PE
100 avente un diametro di 160mm. Il tracciato segue quello del nuovo bauletto elettrico di
AlL cosi da limitare gli scavi e i costi di esecuzione.

Il progetto prevede l'attraversamento di 3 riali esistenti e la proposta progettuale & quella
di posare la tubazione AP al di sotto dell'alveo. La scelta & anche conseguenza della
necessita di posare il bauletto AIL al di sotto dell'alveo stesso. La soluzione garantisce
sicurezza sia allo stato conservativo della tubazione AP che al passaggio di flusso al di sotto
del ponte esistente. Evita, inoltre, di dover rivestire la tubazione con materiale isolante.

Si riporta di seguito I'esempio per il riale Molino

Planimetria riale Molino 1:250 ‘ ‘ : N \
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AIL prevede, in corrispondenza dei medesimi limiti d'opera della tubazione AP, la posa di
un bauletto per il tracciato AT 60kV, MT 16kV, BT (alta, media e bassa tensione) e FO (fibra
ottica), per una lunghezza del tracciato pari a ca. 1100m. Le 2 infrastrutture, AP e AlL,
seguiranno lo stesso tracciato al fine di limitare i costi d'intervento ed i disagi veicolari in
fase di cantiere.

Lungo il percorso sono previsti 8 allacciamenti privati che attraversano la carreggiata.
Questi saranno previsti durante le ore notturne per diminuire i disagi al traffico veicolare.

Per quanto riguarda il ripristino della pavimentazione, si segnala che sono da rispettare le
indicazioni ricevute dal Cantone (proprietario). Le stesse sono suddivise per le due zone
(lastre in calcestruzzo e pavimentazione fonoassorbente). La prima prevede il ripristino
con miscela bituminosa in corrispondenza della sezione di scavo, la seconda il rifacimento
dello strato portante e dello strato fonoassorbente per la larghezza di meta carreggiata.
Questa spesa sara suddivisa fra il Comune e AlL.

Da ultimo si segnala che le fasi di cantiere devono essere realizzate a tappe per una
lunghezza di 250 metri. Il passaggio per i pedoni sara sempre garantito mentre per le
automobili sono previste delle fasi di cantiere con regolazione semaforica durante le ore
notturne in corrispondenza degli attraversamenti della condotta sulla strada cantonale.

In coda al presente documento vengono fornite le planimetrie di progetto.

Preventivo di spesa

Il preventivo di spesa (comprensivo di IVA e conto tecnico, +/-10%) si attesta sui
942'000.00CHF cosi suddivisi:

Opere di genio civile ed idraulico CHF 744'000.00
Opere di pavimentazione (quota parte AP) CHF 198'000.00
Totale CHF 942'000.00

Aspetto molto importante da segnalare, prima di passare al dettaglio di questo importo, &
il fatto che lo stesso tiene conto del coordinamento delle opere con le AIL. Se dovessimo
considerare la realizzazione secondo le tempistiche indicate nel PGA, e pertanto realizzare
l'intervento da soli, il costo sarebbe di CHF 1'595'000.00 cosi riassunto:

IVA e conto tecnico compreso (+/-10%)

In cooperazione Senza cooperazione
Genio civile e idraulico 744 000.00 1'000°000.00
Pavimentazione 158 000.00 595'000.00
TOTALE 842 000.00 1'595000.00

Per questo motivo, il Municipio ha deciso di procedere con la realizzazione di questo
investimento.
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w In merito al dettaglio del preventivo di spesa, si osserva ancora un aspetto importante e
meglio che 'opera non ¢ limitata al Comune di Val Mara ma parte da Capolago e coinvolge,
oltre al nostro Comune, anche le AIL e le Aziende Industriali di Mendrisio (AIM). Questo
aspetto viene indicato per meglio spiegare il fatto che a nostro carico non vi sono le spese
per limpianto di cantiere per le condotte interrate ma solamente per la pavimentazione.
Questultima & inoltre suddivisa fra AIL (2/3 della spesa) e Comune (1/3). Si tratta, in
entrambi i casi, di un buon risparmio per il Comune.

Lavori per condotte interrate CHF 269'585.00
Condotte AP CHF 222'710.00
Imprevisti CHF  54'706.62
Appalto e DL CHF  70'000.00
IVA (8.1%) CHF _ 55'748.38
Totale CHF 744'000.00
Opere di pavimentazione CHF 420'370.00
Impianto di cantiere CHF 50'000.00
Imprevisti CHF 45'046.28
Appalto e DL CHF 35'000.00
IVA (8.1%) CHF 44'583.72
Totale CHF 595'000.00
Pavimentazione a carico di Val Mara (1/3) CHF _ 198'000.00
Totale generale CHF 942'000.00
Arrotondamento CHF 950'000.00

In merito al preventivo di spesa, segnaliamo che sono previsti sussidi da parte del Cantone
(Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico). La promessa di
contributo non & ancora stata ricevuta ma viene considerato un sussidio del 20% sulla
parte di spesa computabile, in linea con quanto comunicato da UPAAI ad inizio 2025 per il
collegamento ARM. Sono pertanto attesi CHF 150'000.00.

Tempistica di realizzazione

Come segnalato in entrata, i lavori a Capolago sono gia iniziati e andranno avanti fino a
giugno 2026. Successivamente, da ottobre 2026, sono previsti i lavori sul territorio di Val
Mara. Questi hanno una durata stimata di 10 mesi.

Aspetti finanziari

Come gia in occasione degli ultimi messaggi legati allacqua potabile, anche questo
investimento avra ripercussioni sulla tariffa al consumo. Il Municipio & tuttavia dell'avviso
che sia imprescindibile procedere subito cosi da sfruttare il coordinamento con AIL e poter
quindi risparmiare circa mezzo milione di franchi.
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w Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, gli stessi sono cosi riassunti

Voce Importo (CHF)
Ammortamenti con % diversificate 34'000.00
Interessi passivi (1%) 8'000.00
Totale costi fissi aggiuntivi 42°000.00
Conclusioni

Come gia segnalato, il Municipio ritiene di cogliere I'occasione per svolgere subito i lavori
di sostituzione della condotta AP cosi da risparmiare un buon importo grazie al
coordinamento delle opere con le AIL SA. Inoltre, quest'opera con I'adeguamento del
diametro della condotta & congruente con il PCAI-BCE e pud quindi ottenere un sussidio
cantonale.

Il Municipio rimane a vostra disposizione per eventuali ulteriori ragguagli e invita le
Commissioni preposte a rassegnare i propri rapporti e 'onorando Consiglio Comunale a
voler

RISOLVERE:

1. Eapprovato il credito di CHF 950'000.00 per la sostituzione della condotta dellacqua
potabile (AP) lungo la tratta da Melano a Capolago;

2. Tsussidi saranno registrati in diminuzione della spesa di investimento;
3. Laspesa sara indicizzata al rincaro.
4. La spesa sara registrata nel conto investimenti del Comune di Val Mara e

ammortizzata secondo i tassi di interesse definiti dal Rgfc.

Con i migliori ossequi.

ra
/ PER IL MUNICIPIO
1l Sindac6: AU

Il Segretdrio:

Commissioni d’esame: Gestione - Opere pubbliche

Melano, 12 novembre 2025
Ris.mun. 622 - 10 novembre 2025
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